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De: Tessa.Lenz@WasteConnections.com
Enviado: Miércoles 7 de octubre de 2026 16:04:45
Para: bchen@agmd.gov

Cc: Sarah Phillips

Asunto: Vertedero de Chiquita Canyon: — Caso No. 6177-4 Informe de Fugas (Condicion 27(g))
Importancia: Normal

Sensibilidad: Ninguna

Hola a todos,
Conforme a la Condicién 27(e) de la Orden de Depuracién Estipulada del Caso No. 6177-4, en base a lo que se sabe
actualmente sobre el evento, Chiquita Canyon, LLC (Chiquita) proporciona el siguiente informe que detalla una fuga de
lixiviados no peligrosos, tratados, asociado a los Grupos Ay B, al Perimetro Norte y al Perimetro Este de los tanques
namero SW-01, SW-02 y SW-03 ubicados en la cuadricula 247, Parque de Tanques 7.
(1) la fecha y la hora de la fuga o el derrame;

e Lafuga se descubrio el 5 de octubre de 2026 aproximadamente a las 6:45 p.m.
(2) designacion del area inspeccionada;

e Se fugaron lixiviados no peligrosos tratados asociados a los Grupos A, B, el Perimetro Norte y el Perimetro
Este, de los tanques numero SW-01, SW-02 y SW-03 en la Cuadricula 247, Parque de Tanques 7. El liquido
de la fuga no lleg6 al canal de aguas pluviales ni a ninguno de los embalses de aguas pluviales.

(3) el nombre de la persona que descubrié la fuga o el derrame;

e Mitch Espinosa.

(4) reconocimiento escrito indicando que se tom6 o0 no se tomd una accién correctiva con la justificacion por las que se
tomaron estas acciones;

e Al descubrir la fuga, se corté inmediatamente la bomba que pasa liquido a los tanques para detener el flujo
de liquido. Después se utilizd6 material absorbente para crear un terraplén para contener el liquido.

(5) un andlisis de la causa raiz indicando por qué y coémo ocurri6 la fuga o el derrame;

e En base alo que sabe actualmente Chiquita, la fuga parece haber resultado de una obturacion en una linea de
transferencia de HDPE recién instalad, que restringi6 el flujo de liquido entre los tanques conectados y no
permitié que se ecualicen los niveles de liquido. Chiquita atribuye esta fuga a una falla de equipos mecénicos.

(6) la cantidad estimada de la fuga o el derrame;

e Chiquita estima de forma conservadora que se fugaron del conector de la tuberia aproximadamente 300
galones de lixiviados no peligrosos, tratados, asociados a los Grupos Ay B, al Perimetro Norte y al
Perimetro Este.

(7) acciones correctivas para limpiar y/o remover la fuga o el derrame;

e Ademas de las medidas tratadas arriba, el absorbente sucio se coloco inmediatamente en un contenedor.



para su correcta disposicion. Después se utilizé un camién de vacio para remover todo el liquido estancado. La
limpieza comenz6 inmediatamente y se completd en aproximadamente 9 horas.

(8) acciones correctivas implementadas o a implementarse, que incluyen un plazo estimado, para evitar futuras
recurrencias;

¢ Chiquita continuara realizando pruebas de presion en las lineas de transferencia y verificara el flujo de liquido
correcto para minimizar la posibilidad de que ocurran fugas o derrames similares.

(9) el tipo de afiliacion del operador involucrado en la causa raiz;
¢ No hubo personas involucradas en la causa raiz de esta fuga.

(10) ya sea que las personas involucradas en la causa raiz hayan recibido capacitacién previamente en las
operaciones aplicables para evitar fugas o derrames; y

¢ No hubo personas involucradas en la causa raiz de esta fuga; sin embargo, Chiquita de forma rutinaria revisa
las practicas de prevencion de derrames y fugas con sus contratistas, y el personal de Chiquita fue
capacitado en las operaciones aplicables para evitar fugas y derrames.

(11) la cantidad de veces gque personas involucradas en la causa raiz estuvieron involucradas previamente en la
causa raiz de una fuga o derrame de lixiviados.

e No hubo personas involucradas en la causa raiz de la fuga.

Atentamente,

Tessa Lenz

Gerente Ambiental

Vertedero de Chiquita Canyon
Teléfono Celular: (661) 812-2661
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